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5.7.

при выявлении нарушений, приводящих к 
протечкам, - незамедлительное их устра-
нение. В остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстанови-

тельных работ.

немедленно  

6.
Работы, выполняемые в целях надлежа-

щего содержания лестниц многоквартир-
ных домов:

 

6.1.
выявление деформации и повреждений 
в несущих конструкциях, надежности 

крепления ограждений, выбоин и сколов 
в ступенях;

один раз в год 
при проведении 

весеннего ос-
мотра

 

6.2.

выявление наличия и параметров трещин 
в сопряжениях маршевых плит с несущи-
ми конструкциями, оголения и коррозии 

арматуры, нарушения связей в отдельных 
проступях в домах с железобетонными 

лестницами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего ос-
мотра

 

6.3.
при выявлении повреждений и наруше-
ний -разработка плана восстановитель-

ных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ;

по мере необхо-
димости  

7.
Работы, выполняемые в целях надлежа-

щего содержания фасадов многоквартир-
ных домов:

 

9.1.
выявление нарушений отделки фасадов и 
их отдельных элементов, ослабления свя-

зи отделочных слоев со стенами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего ос-
мотра

 

9.2. контроль состояния и работоспособности 
подсветки, входов в подъезды;

один раз в год 
при проведении 

весеннего ос-
мотра

 

9.3.
выявление нарушений и эксплуатаци-
онных качеств несущих конструкций, 

гидроизоляции, элементов металлических 
ограждений на балконах и козырьках;

один раз в год 
при проведении 

весеннего ос-
мотра

 

9.4.
контроль состояния и восстановление или 

замена отдельных элементов крылец и 
зонтов над входами в здание, в подвалы и 

над балконами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего ос-
мотра

 

9.5.
контроль состояния и восстановление 

плотности притворов входных дверей, са-
мозакрывающихся устройств (пружины);

один раз в год 
при проведении 

весеннего ос-
мотра

 

9.6.
при выявлении повреждений и наруше-
ний -разработка плана восстановитель-

ных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

по мере необхо-
димости  

10.
Работы, выполняемые в целях надлежа-
щего содержания перегородок в много-

квартирных домах:
 

10.1.

выявление зыбкости, выпучивания, нали-
чия трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капиталь-
ными стенами, перекрытиями, дверными 
коробками, в местах установки санитар-
но-технических приборов и прохождения 

различных трубопроводов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего ос-
мотра

 

10.2. проверка звукоизоляции и огнезащиты;
один раз в год 

при проведении 
весеннего ос-

мотра
 

10.3.
при выявлении повреждений и наруше-
ний -разработка плана восстановитель-

ных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

по мере необхо-
димости  

11.

Работы, выполняемые в целях надлежа-
щего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка 

состояния внутренней отделки. При на-
личии угрозы обрушения отделочных 

слоев или нарушения защитных свойств 
отделки по отношению к несущим кон-

струкциям и инженерному оборудованию 
- устранение выявленных нарушений.

 

12.
Работы, выполняемые в целях надле-

жащего содержания полов помещений, 
относящихся к 1 общему имуществу в 

многоквартирном доме:
 

12.1. проверка состояния основания, поверх-
ностного слоя;

один раз в год 
при проведении 

весеннего ос-
мотра

12.2.
при выявлении повреждений и наруше-
ний -разработка плана восстановитель-

ных работ (при
по мере необхо-

димости

12.3. необходимости), проведение восстанови-
тельных работ.  

13.

Работы, выполняемые в целях надлежа-
щего содержания оконных и дверных 

заполнений помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном 

доме:

 

13.1.

проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, меха-

нической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном 

доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего ос-
мотра

13.2.

при выявлении нарушений в отопитель-
ный период -незамедлительный ремонт. 
В остальных случаях -разработка плана 

восстановительных работ (при необходи-
мости), проведение восстановительных 

работ.

по мере необхо-
димости  

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме

14.
Работы, выполняемые в целях надлежа-

щего содержания мусоропроводов много-
квартирных домов:

  

15.
Работы, выполняемые в целях надлежа-
щего содержания систем вентиляции и 

дымоудаления многоквартирных домов:
 

15.1.
техническое обслуживание систем венти-
ляции и определение работоспособности 

элементов систем;

один раз в год 
при проведении 

весеннего ос-
мотра

 

15.2.
устранение не плотностей в вентиля-

ционных каналах и шахтах, устранение 
засоров в каналах, замена дефективных 

вытяжных решеток и их креплений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего ос-
мотра

 

15.3.
при выявлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстановитель-

ных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

по мере необхо-
димости  

16.
Работы, выполняемые в целях надлежа-

щего содержания печей, каминов и очагов 
в многоквартирных домах:

  

17.
Работы, выполняемые в целях надлежа-

щего содержания индивидуальных тепло-
вых пунктов и водоподкачек в многоквар-

тирных домах:
 

17.1.
Общие работы, выполняемые для надле-
жащего содержания систем водоснабже-
ния (холодного и горячего), отопления и 

водоотведения в многоквартирных домах:
  

17.2.

проверка исправности, работоспособ-
ности запорной арматуры, контрольно-

измерительных приборов, коллективных 
(общедомовых) приборов учета и элемен-

тов, скрытых от постоянного

1 раз в год при 
подготовке к 

работе в зимних 
условиях

 

17.3. наблюдения (разводящих трубопроводов 
и оборудования в подвалах);   

17.4

постоянный контроль параметров тепло-
носителя и воды (давления, температуры, 

расхода) и незамедлительное принятие 
мер к восстановлению требуемых параме-
тров отопления и водоснабжения и герме-

тичности систем;

постоянно  

17.5
контроль состояния и замена неисправ-

ных контрольно-измерительных приборов 
(манометров, термометров и т.п.);

1 раз в год при 
подготовке к 

работе в зимних 
условиях

 

17.6

восстановление работоспособности (ре-
монт, замена) оборудования и отопитель-
ных приборов, водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном 

доме;

1 раз в год при 
подготовке к 

работе в зимних 
условиях

 

17.7
контроль состояния и незамедлительное 
восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элемен-
тов в случае их разгерметизации;

немедленно  

17.8
контроль состояния и восстановление ис-
правности элементов внутренней канали-

зации и дворовой канализации;
немедленно  

17.9
промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных ра-
бот на водопроводе;

по мере необхо-
димости  

17.10 промывка систем водоснабжения для уда-
ления накипно-коррозионных отложений.

1 раз в год при 
подготовке к 

работе в зимних 
условиях

 

18.
Работы, выполняемые в целях надлежа-

щего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в 

многоквартирных домах:
 3,04


